
ZASWIADCZENIE
Numer wElzKl2022l77K

Tomasz Mentel P.P.H.U. Elgomax

Brzezina 76

49-300 Brzeg
[Vyr6b: Kociol grzewczy na paliwo stale z rqcznym podawaniem paliwa

oznaczenietypu: Feniks UNI 1O o mocy 1O kW
DS UNI 10 o mocy 10 kW

Paliwo: wqgiel kamienny- orzech

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr Symbol Jednostka Warto66 Kryterium

Sezo nowa efe ktywno36 e nergetyczna ogrzewa nia
pomieszczef w trybie aktywnym

Sezonowa efektywno56 energetyczna ogrzewania
pomieszczef

Pvl

O rga n iczne Zwiqzki Ga zowe

Tlenek Wqgla

TlenkiAzotu

Zasyp I

Zasyp ll

Zasyp I

Zasyp ll

Zasyp I

Zasyp ll

w trybie czuwania

Wsp6lczyn n i k efe ktywno5ci e ne rgetycznej kotla

w temperaturze273,75K i przy ci6nieniu 1013,25 mbar.

Por6wnanie wynik6w zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B|2O22/77K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okre5lonymi Rozporzqdzeniem
Komisji IUE) 2015/1,189 z dnia 28 kwietnia 2075r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2OO9/725/WE w odniesieniu do wymog6w dotyczqcych ekoprojektu dla kotl6w na paliwa stale.

AN

Waclawczyk

Zaklady Badafi iAtestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,40-384 Katowice, tel.:0048 322569257,tellfax:OO4832 2559 305, e-mail: biuro@zetom.eu

NA STRAZY

pra m

nal
JAKOSCI

oD 1899 ROKII

Producent:

Emisja

sezonowego
ogrzewania
pomieszczef

Wytworzone
cieplo uiytkowe

SprawnoS6

uiytkowa

Zuiycieenergii
elektrycznej na

potrzeby wlasne

I'lson % 88,74

4s % 85,74 >75

89,L1

88,67

0-
0-
0-

85,74

B-
w stanie normalnym,

Es,p mg/m3n 56,17 < 60

Es, occ mB/m3n 25,92 < 30

Es,co mg/m3" 61,5,87 < 7OO

Es, ruox mg/m3, 309,77 < 350

Pn kW g,7g

Pn kw 9,74

4n%
4n%

€l-a* kW

€lmtn kW

Pse kW

EEI

Klasa efektywno6ci e nergetycznei
') zestawione powy2ej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajqcych 10% tlenu

Z-CA DYREKTORA

Katowice, 29.05.2022
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